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- Auftraggeber 1 Protokoll-Nr.: 1101665 Eingang/Priifung: 31.03.11
— Probenherkunft = —
Marktgemeinde Wildon Eingelangt
Marktgemeinde Wildon .
t 1. April 2011
Hauptplatz 55 " .
. Hauptplatz 55 Marktgemeinde Wildon
- i
L BiTatE | | A-8410 Wildon B
Probenbezeichnung: Netzprobe
Inspektionsbericht
(gemdB Akkreditierungsgesetz, bzw. EN ISO/IEC 17020;  Organoleptik nicht akkreditiert; Methoden und Gerdte gemé&B QMAA's AuBendienst)
Zusatzliche Probenbezeichnung: Auslauf Reinigungszimmer, Musikschule
Probenahme am: 31.03.11
Probenahme erfolgte durch: Institut fir Hygiene
Art der Spende: Brunnen betoniert
Vorbehandlung: UV-Entkeimung
Entnahmestelle: Auslauf
Temperatur: 9,3[°C]
Farbe: farblos
Aussehen: klar
Geruch: ohne
Geschmack: ohne
chemisch - physikalische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Ergebnis |MU% RZ* ZHK* Methode _]
_Fafblﬂ (436nm) /m- < 01| 10 05 - DIN ENISO 7887 |
_ pH-_Wel‘t__h - - bei 20°C 7,45 5__ 6,50-9,50 . DIN 38404-5
Elektrische Leitfahigkeit (20°C) ~ pS/m 552 2500 - EN 27888 i
Gesamthirte °dH 182| 5 | - - DIN 3840633 |
Eaionithiirbe - °dH _15,9 | 5 - EN ISO 9963-1
Eisen w0 <002| 0 020 | - DIN 38406-1 B
_Mangan - mg/! - i ()_,005 15 0,050 - DIN 38&2& |
Ammonium mg/l <0,02| 15 0,50 - DIN 38406-5
Nitrit . — mg{l_ <0,01| 10 B ] 0,1_9 T %62
Erat — — mg/l 524,7 _li]_ 25,0 50,0 EN ISO 10304-1
 Chlorid - mg/! 11,8| 10 2000 | - EN ISO 10304-1
_Sulfat_ - mg/I 24,7 _10_ [ 250,0 R EN ISO 10304-1
Oxidierbarkeit (KMnO4) mg/I 26| 15 20,0 - EN ISO 8467

* RZ = Richtzahl (Indikatorparameterwert),

Ancfertiaunasdatum: 05.04.11

ZHK = zulissige Hochstkonzentration (Parameterwert)

n.u. = nicht untersucht
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Protokoll-Nr.: 1101005 T e W _—
: Priifbericht - Fortsetzung

Bakteriologische Untersuchung

Untersuchungsparameter Einheit Ergebnis |MU% RZ* ZHK* Methode
ioloniebildinde ElnheiEn bei 22°C KBEi*_ml 3| 50 100 - 1SO 6222
I(oloniibildende Einhﬂten bei 37°C KBE/ml 2| 50 20 - IS0 6222 |
Escherichia coli - KBEEOOml - 0| - - 0 1S0 9308-1
Coliforme Bakterien KBE/100m| 0 0 o - IS0 9308-1
" Enterokokken KBE/100m| o| - . 0 1S0 7899-2
* RZ = Richtzahl (Indikatorparameterwert), ZHK = zulassige Hbchstkonzentration (Parameterwert) n.u. = nicht untersucht
Ende Priifbericht -
GESAMTBEURTEILUNG

(gemaB LMSVG. §73, bzw. BGB|.304/01: "Trinkwasserverordnung idgF", bzw. Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1)
« Die chemischen Analysenwerte ergaben keinen Grund zu einer Beanstandung.
« Die bakteriologischen Analysenwerte ergaben keinen Grund zu einer Beanstandung.

« Der Lokalaugenschein der Wasserversorgungsanlage und ihrer Umgebung
ergab keinen Grund zu einer Beanstandung.

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist daher

zur Verwendung als Trinkwasser geeignet

Bei Beanstandungen sind, zur Aufrechterhaltung der Eignung des Wassers als Trinkwasser, umgehend geeignete
MaBnahmen zu ergreifen.

Mingel/vorgeschiagene Mafnahmen/Besondere Hinweise:
Der vorliegende Befund betrifft ausschiieBlich die hygienischie Verwendbarkeit des Wassers.

O. Univ.-Prof. Dr. med. Dr. phil. E. MARTH
Institutsvorstand

DIE UNTERSUCHUNG IST NUR DANN VOLL AMTSGULTIG, WENN INSPEKTION UND PROBENAHME DURCH DAS INSTITUT DURCHGEFUHRT WURDEN. ANDERNFALLS
DESIENT SICH DIE BEURTEILUNG NUR AUF DIE UBERBRACHTE PROBE. INSPEKTIONS-/PRUFBERICHTE DURFEN NUR VOLLSTANDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.

Ausfertiaunasdatum: 05.04.11 Seite 2
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Staatlich akkreditierte Priif-u. Inspektionsstelle
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MIKROBIOLOGIE UND UMWELTMEDIZIN
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WASSERHYGIENE UND MIKROOKOLOGIE

A-8010 Graz, Universitétsplatz 4

www.hygiene-graz.at Tel 0316/380-4369 0.7713 Fax 0316/380-9653

[ Auftraggeber | Protokoll-Nr.: 1101666 Eingang/Prifung: 31.03.11
— Probenherkunft — —
Marktgemeinde Wildon Fi
Marktgemeinde Wildon ingelangt
11 April 2011
Hauptplatz 55 ? .
tz j :
w8410 Wikon ] e Marktgemeinde Wildon
Probenbezeichnung: Netzprobe
Inspektionsbericht

(gemiB Akkreditierungsgesetz, bzw. EN ISC/IEC

17020; Organoleptik nicht akkreditiert; Methoden und Geréte gemalB QMAA's AuBendienst)

Probenahme am:

Art der Spende:
Vorbehandlung:
Entnahmestelle:
Temperatur:
Farbe:
Aussehen:
Geruch:
Geschmack:

Probenahme erfolgte durch:

Zusitzliche Probenbezeichnung: Auslauf Konferenzzimmer, VS Wildon

31.03.11
Institut fiir Hygiene

Quelle gefasst, Brunnen betoniert

UV-Entkeimung
Auslauf

12,2[°C]
farblos
klar
ohne
chne

chemisch - physikalische Untersuchung

Untersuchungsparameter Einheit Ergebnis |MU%|  RZ* ZHK*  |Methode -
Farbung (436nm) /m <0,1]| 10 0,5 - DIN EN ISO 7887
pH-Wert T pei20°C 747 s 6,50-9,50 DIN 38404-5 j
Elektrische Leitfihigkeit (20°C) pS/cm 378| 5 2500 - EN 27888
Gesamthirte °dH 129 5 i - DIN 38406-3.3 |
| Karbonathirte T edH 123 s : - EN 150 9963-1

Eisen ma/! <0,02] 10 0,20 = | DIN 38406-1
Mangan " mgh  <0005] 15 0,050 : DIN3840633 |
Ammonium mg/l <0,02| 15 0,50 - DIN 38406-5
Nitrit ma/l <0,01] 10 S 0,10  |EN 26777

Nitrat ma/l 2,6| 10 25,0 50,0 EN ISO 10304-1
Chlorid T mal 2,0] 10 200,0 = EN 1SO 10304-1 |
| Sulfat ma/l 11,1 10 250,0 . EN 1SO 10304-1
Oxidierbarkeit (KMnO4) ma/l 2,6 15 20,0 - EN [SO 8467 B

* RZ = Richtzahl (Indikatorparameterwert), ZHK = zulassige Hochstkonzentration (Parameterwert)

Ausfertigungsdatum: 05.04.11

n.u. = nicht untersucht
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Frotokom=nr.. 11u1obo TR
. Priifbericht - Fortsetzung

Bakteriologische Untersuchung

[ Untersuchungsparameter Einheit Ergebnis [MU%)|  RZ* ZHK*  |Methode
K_oloniebildende Einheiten bei 22°C K_BEa'mI 0| 50 100 - IS0 6222
Koloniebildende Einheiten bei 37°C KBE/ml 1| 50 20 - 150 6222 |
Escherichia coli - KBE/100m! 0| - - 0 1S0O 9308-1 4
Coliforme Bakterien KBEflﬂml _ __0 - _0 sl 150 9308-1
Ll_intemkokken KBE/100ml o - - 0 1SO 7899-2
* RZ = Richtzahl (Indikatorparameterwert), ZHK = zulassige Héchstkonzentration (Parameterwert) n.u. = nicht untersucht
Ende Priifbericht
GESAMTBEURTEILUNG

(geméB LMSVG. §73, bzw. BGBI.304/01: "Trinkwasserverordnung idgF", bzw. Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1)
« Die chemischen Analysenwerte ergaben keinen Grund zu einer Beanstandung.
« Die bakteriologischen Analysenwerte ergaben keinen Grund zu einer Beanstandung.

« Der Lokalaugenschein der Wasserversorgungsanlage und ihrer Umgebung
ergab keinen Grund zu einer Beanstandung.

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist daher

zur Verwendung als Tri r geei

Bei Beanstandungen sind, zur Aufrechterhaltung der Eignung des Wassers als Trinkwasser, umgehend geeignete
MaBnahmen zu ergreifen.

Mangel/vorgeschlagene MaBnahmen/Besondere Hinweise:
Der voriiegende Befund betrifft ausschiieBlich die hygienische Verwendbarkeit des Wassers.

a.p./univ. Prof. Mag. Dr. F. MASCHER
be igt gem. § 73 LMSVG,; Leiter PI-Stelle Institutsvorstand

DIE UNTERSUCHUNG IST NUR DANN VOLL AMTSGULTIG, WENN INSPEKTION UND PROBENAHME DURCH DAS INSTITUT DURCHGEFUHRT WURDEN. ANDERNFALLS

BEZIEHT SICH DIE BEURTEILUNG NUR AUF DIE UBERBRACHTE PROBE. INSPEKTIONS-/PRUFBERICHTE DURFEN NUR VOLLSTANDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.

Ausfertiaunasdatum: 05.04.11 Seite 2
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[~ Auftraggeber 1 Protokoll-Nr.: 1101667 Eingang/Priifung: 31.03.11
— Probenherkunft
Marktgemeinde Wildon Firadl
Marktgemeinde Wildon Inge angt
1. April 2011
Hauptplatz 55 T
Hauptplatz 55 ! . .
A-8410 Wildon | || o0 Widon Markigemeinde Wildon
Probenbezeichnung: Netzprobe
Inspektionsbericht
(gemiB Akkreditierungsgesetz, bzw. EN ISO/IEC 17020; Organoleptik nicht akkreditiert; Methoden und Gerdte gemaB QMAA's AuBendienst)
Zusitzliche Probenbezeichnung: Auslauf Kiiche, Polytechnikraum
Probenahme am: 31.03.11
Probenahme erfolgte durch: Institut fir Hygiene
Art der Spende: Quelle gefasst, Brunnen betoniert
Vorbehandlung: UV-Entkeimung
Entnahmestelle: Auslauf
Temperatur: 11,5[°C]
Farbe: farblos
Aussehen: klar
Geruch: ohne
Geschmack: ohne

chemisch - physikalische Untersuchung

Untersuchungsparameter Einheit Ergebnis |[MU%|  RZ* ZHK* |Methode B
Farbung (436nm) /m <o0,1| 10 0,5 " DIN EN 15O 7887
pH-Wert bei 20°C 741 s 6,50-9,50 - DIN 38404-5 1
Elektrische Leitfahigkeit (20°C) uS/cm 375| 5 | 2500 - EN 27888
Gesamthirte o ' °dH 128| 5 - - DIN 38406-3.3
Karbonatharte o °dH 12,2] s ; : EN ISO 9963-1
Eisen mafl <0,02| 10 | 020 " DIN 38406-1
| Mangan ' ma/l <0,005| 15 | 0,050 z DIN 38406-33 b
Ammonium ma/l <0,02| 15 0,50 - DIN 384065 |
Nitrit mg/! <0,01| 10 . 0,10 EN 26777
Nitrat o ma/| 2,6 10 25,0 50,0 EN ISO 10304-1
Chlorid o mg/l 2,0/ 10 200,0 . EN ISO 10304-1
Sulfat mal 11,3 10 250,0 . EN ISO 10304-1
"Oxidierbarkeit (KMn04) ma/! 28| 15 | 200 - EN ISO 8467 B
* RZ = Richtzahl (Indikatorparameterwert), ZHK = zulassige Hichstkonzentration (Parameterwert) n.u. = nicht untersucht

Ausfertiqgunasdatum: 05.04.11 Seite 1



Protokoli-nr.. 110166/ et -
Priifbericht - Fortsetzung

Bakteriologische Untersuchung

Untersuchungsparameter Einheit Ergebnis |MU% RZ* ZHK* Methode
Koloniebildende Einheiten bei 22°C KBE/ml 0| 50 100 - IS0 6222
Koloniebildende Einheiten bei 37°C KBE/ml 2| 50 20 | - IS0 6222
_Escllerichia coli KBE/100ml 0 - - 0 ISO 9308-1
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 - 1S0 9308-1
Enberokokken KBE/100ml 0| - - 0 1SO 7899-2
* RZ = Richtzahl (Indikatorparameterwert), ZHK = zulassige Hochstkonzentration (Parameterwert) n.u. = nicht untersucht
Ende Priifbericht
GESAMTBEURTEILUNG

(gemiB LMSVG. §73, bzw. BGBL.304/01: "Trinkwasserverordnung idgF”, bzw. Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1)
« Die chemischen Analysenwerte ergaben keinen Grund zu einer Beanstandung.
« Die bakteriologischen Analysenwerte ergaben keinen Grund zu einer Beanstandung.

« Der Lokalaugenschein der Wasserversorgungsanlage und ihrer Umgebung
ergab keinen Grund zu einer Beanstandung.

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist daher

zur Verwendung als Trinkwasser geeignet

Bei Beanstandungen sind, zur Aufrechterhaltung der Eignung des Wassers als Trinkwasser, umgehend geeignete
MaBnahmen zu ergreifen.

Mangel/vorgeschlagene MaBnahmen/Besondere Hinweise:
Der vorfiegende Befund betrifft ausschiieBlich die hygienische Verwendbarkeit des Wassers.

a.0.\Wniv. Prof. Mag. Dr. F. MASCHER
berechtigt gem. § 73 LMSVG; Leiter PI-Stelle Institutsvorstand

DIE UNTERSUCHUNG IST NUR DANN VOLL AMTSGULTIG, WENN INSPEKTION UND PROBENAHME DURCH DAS INSTITUT DURCHGEFUHRT WURDEN. ANDERNFALLS

BEZIEHT SICH DIE BEURTEILUNG NUR AUF DIE (JBERBRACHTE PROBE. INSPEKTIONS-/PRUFBERICHTE DURFEN NUR VOLLSTANDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.

Ausfertiaunasdatum: 05.04.11
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MIKROBIOLOGIE UND UMWELTMEDIZIN

0.Univ.Prof. DDr. E. Marth

WASSERHYGIENE UND MIKROOKOLOGIE

www.hygiene-graz.at

A-8010 Graz, Universitatsplatz 4

Tel 0316/380-4369 0.7713 Fax 0316/380-9653

- Auftraggeber 1 protokoll-Nr.: 1101668 Eingang/Priifung: 31.03.11
— Probenherkunft i
Marktgemeinde Wildon Eingelangt
Marktgemeinde Wildon
11, April 201
Hauptplatz 55 e —
] auptplatz 55 arktgemeinde Wildon
A-8410 Wildon A-8410 Wildon
L _ |
Probenbezeichnung: Netzprobe
Inspektionsbericht
(gemaB Akkreditierungsgesetz, bzw. EN ISO/IEC 17020; Organoleptik nicht akkreditiert; Methoden und Geréte gemndal3 QMAA's AuBendienst)
Zusitzliche Probenbezeichnung: Auslauf WC Knaben, HS Wildon
Probenahme am: 31.03.11
Probenahme erfolgte durch: Institut fiir Hygiene
Art der Spende: Quelle gefasst, Brunnen betoniert
Vorbehandlung: UV-Entkeimung
Entnahmestelle: Auslauf
Temperatur: 126 [°C]
Farbe: farblos
Aussehen: klar
Geruch: ohne
Geschmack: ohne
chemisch - physikalische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Ergebnis | MU% RZ* ZHK* Methode ]
Farbung (436nm) m <01 10 0,5 DIN EN ISO 7887
_pH-Wert - bei_20°c 7,40 6,50-9,50 DIN 38404-5
Elektrische Leitfahigkeit (20°C) ~ pSjem 342 2500 ~ |ena7ess
Gesamtharte - °dH 1£ - DIN 38406-3.3
Karbonathdrte °dH 12,2 | - ~|EN 1S0 9963-1
_Eisen - mg/l <0,02]| 10 0,20 DIN 38406-1 ]
Mangan mg/I <0,005| 15 0,050 DIN_33406-33
meonium mg/ <0,02| 15 0,50 DIN 38406-5
Nitrit - mg/I <0,01| 10 - _ EN 26777
Nitrat - mg/l 25| 10 25,0 50,0 EN ISO 10304-1 ]
Chlorid mg/! 1,9| 10 200,0 EN ISO 10304-1
Sulfat mg/| 10,9 10 250,0 | ENTSO 10304-1
| Oxidierbarkeit (KMnO4) ma/l 2,6 15 20,0 EN 150 8467

* RZ = Richtzah! (Indikatorparameterwert), ZHK = zuldssige Hochstkonzentration (Parameterwert)

Ausfertiaunasdatum: 05.04.11

n.u. = nicht untersucht

Seite 1
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Priifbericht - Fortsetzung

Bakteriologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Ergebnis (MU% RZ* ZHK* Methode
Koloniebildende Einheiten bei 22°C KBE/ml 1| s0 100 - 150 6222 |
Koloniebildende Einheiten bei 37°C KBE/ml 1| 50 20 - 150 6222 i
Esch_e_ri_chia coli KBE/100ml 0 - - 0 IS0 9308—_1
Coliforme Bakterien - KBE/100ml o| - 0 -« 1SO 9308-1
Enterokokken KBE/100mi 0 - - 0 1SO 7899-2
* RZ = Richtzahl (Indikatorparameterwert), ZHK = zulassige Hochstkonzentration (Parameterwert) n.u. = nicht untersucht
Ende Priifbericht
GESAMTBEURTEILUNG

(gemaB LMSVG. §73, bzw. BGBI.304/01: "Trinkwasserverordnung idgF’, bzw. Osterreichisches Lebensmittelbuch Kapitel B1)
« Die chemischen Analysenwerte ergaben keinen Grund zu einer Beanstandung.
« Die bakteriologischen Analysenwerte ergaben keinen Grund zu einer Beanstandung.

« Der Lokalaugenschein der Wasserversorgungsanlage und ihrer Umgebung
ergab keinen Grund zu einer Beanstandung.

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist daher

zur Verwendung als Trinkwasser geeignet

Bei Beanstandungen sind, zur Aufrechterhaltung der Eignung des Wassers als Trinkwasser, umgehend geeignete
MaBnahmen zu ergreifen.

Mingel/vorgeschlagene MaBnahmen/Besondere Hinweise:
Der vorfiegende Befund betrifft ausschiieBlich die hygienische Verwendbarkeit des Wassers.

. Univ. Prof. Mag. Dr. F. MASCHER
berethtigt gem. § 73 LMSVG; Leiter PI-Stelle Institutsvorstand

DIE UNTERSUCHUNG [ST NUR DANN VOLL AMTS_GGL'I'IG, WENN INSPEKTION UND PROBENAHME DURCH DAS INSTITUT DURCHGEFUHRT WURDEN. ANDERNFALLS
BEZIEHT SICH DIE BEURTEILUNG NUR AUF DIE UBERBRACHTE PROBE. INSPEKTIONS-/PRUFBERICHTE DURFEN NUR VOLLSTANDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.

Ausfertigungsdatum: 05.04.11 Seite 2






